| Republika Hrvatska
r Hrvatski zavod za javno zdravstvo
ll

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

- Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
HZJZ Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
i Tel: (01) 46 83 009 | E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ

Datum: 31.03.2023.

Broj ispitnog izvje3taja: 229649 Oznaka uzorka: 981/23

Naziv uzorka bazenska voda, SRC Sisak, Gradski bazeni, Trg grada Heidenheima 1, mali bazen (unutarniji)

Vrsta uzorka: Bazenska voda

Narugditelj: SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SISAK, Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak

Tip zahtjeva: Ugovor, Ur. br.: 117-06-60-23-1, Klasa: 901-01/23-06/01

Datum zapisnika: 21.3.2022,

Vlasnik: SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SISAK, Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak

Uzorkovatelj HZJZ-a: Ivan Trumbeti¢, mag.sanit.ing.

Lokacija: &RC Sisak, Gradski bazeni, Trg grada Heidenheima 1, mali bazen (unutarniji)

Datum/vrijeme uzorkovanja: 21.03.2023. (10:10) Datum/vrijeme dostave: 21.03.2023. (15:00)

Vrsta ispitivanja: prema ponudi za ispitivanje 17-2023. A analiza,THM

Pocetak ispitivanja: 21.03.2023. Kraj ispitivanja: 31.03.2023.
KONACNA OCJENA: SUKLADNO

AN (/ A Bs?‘.
Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode | yodoopskrbu
Jurica Stigli¢,/univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:

1. SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR SISAK

Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak

2. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Ulica Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

1) Zabranjuje se Isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjedtaj rezullat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljutivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ¥, a fleksibilno akreditirane F*

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog Izvjestaja | nije obuhvaceni podrucjem akreditacije.

6) Mjerna nesigurnost Je izraZena kao prodirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultatl izrazeni kao manje od (<) odnose se pa granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca | doprinosl nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odriée odgovornosti kada su Informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecali na valjanost rezultata.
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Broj ispitnog izvje$taja: 229649 Oznaka uzorka: 981/23

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Pocetak ispitivanja: 22.03.2023. Kraj Ispitivanja: | 31.03.2023.
Naziv uzorka bazenska voda, SRC Sisak, Gradski bazeni, Trg grada Heidenheima 1, mali bazen (unutarnji)
Ocjena
Nazlv parametra Metoda MJerna Jedinica Rezultat ’:je‘:rl': *MDK Ispravnosti
Temperatura (in situ) SM 2550 B (23. izd., 2017) °C 29,8 - o DA
Redoks potencijal (in situ) SM 2580 B (23. izd., 2017) mv 1007 27 > 750 DA
Slobodni rezidualni klor (in situ) | M HRN EN 1SO 7393-2:2018 mg/L Cl, 0,65 0,05 02-1,0 DA
pH vrijednost ] HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 7.0 - 65-78 DA
Boja ] SM 2120 C (23. izd., 2017) mg/PtCo skale <5 - 20 DA
Mutnoéa [ | HRN EN 1SO 7027:2016 NTU 0,41 0,08 1 DA
Vodljivost = HRN EN 27888:2008 uS/cm/20°C 1139 82 - DA
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda A, GC-
THM - ukupni B | ECD), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN EN 1SO ug/lL 17 2 100 DA
10301:2002
IZJAVA O SUKLADNOSTI:
-lzmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode u SKLADU su sa maksimalnim vrijednostima propisanim u Prilogu |
(Tablica 1.) Pravilnika o sanitarno-tehnigkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupalita te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
(NN 59/2020, NN 89/2022).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem otitovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Jurica Stigli¢, univ.mag.ing.techn.aliment.
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Broj ispitnog izvieStaja: 229649

Oznaka uzorka: 981/23

Odsjek za mikrobiologiju voda

Podetak ispitivanja: 21.03.2023. ] Kraj ispitivanja: | 27.03.2023.
Naziv uzorka bazenska voda, SRC Sisak, Gradski bazeni, Trg grada Heidenheima 1, mali bazen (unutarnji)
Mjerna Ocjena
Nazlv parametra Metoda Mjerna jedinlca Rezultat neslg *MDK lspravnostl
Uzorkovanje za mikrobiolo$ku .
anallzu L HRN EN 1SO 19458:2008
Broj kolonlja 36°C/48h | HRN EN ISO 6222:2000 cfu/1 mL 0 200 DA
Pseudomonas aeruginosa L] HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100 mL 0 0 DA
Escherichia coli = HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100 mL 0 0 DA
IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiologke pokazatelje U SKLADU je s odredbama Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim

uvjetima bazenskih kupaliéta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/2020).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -

Analiticar

Ljllja 8karica mag.sanit.ing.
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